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VEDLEGG 81 
Analyserapporter - Grunnvann - Overvåking 
terrateam NORSK MIU0TEKNQLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMl\1ER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309509281 01 
309509282 02 
309509283 03 
309509284 P8 
309509285 04 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 28.09.95 
Grunnvann 28.09.95 
Grunnvann 28.09.95 
Grunnvann 28.09.95 
Grunnvann 28.09.95 
PRØVETAKERJPRØVErAKINGSDATO : Einar Jordfald, 26.09.95. 
ANALYSEMEfODE : TERRA TEA Ms metode 04. 
METODEBFSKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
06.10.95 
06.10.95 
06.10.95 
06.10.95 
06.10.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert med svovelsyre 
til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH 
identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0515. Side 1 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
l\1ENGDE OPPGITT I f.1g/l for PAR-komponentene. 
01 02 03 P8 04 
Naphtalene 5000 9,2 2,1 <1,0 1,5 
Acenaphty lene 29 2,2 <1,5 <1,5 <1,5 
Acenaphtene 170 2,6 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluorene 130 2,2 <1,0 <1,0 <1,0 
Phenanthrene 120 2,4 <1,0 <1,0 <1,0 
Anthracene 11 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluoranthene 6,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Pyrene 4,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (k) fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Dibenz(a,h)anthracene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvlnnlng under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med fonn ålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 13/10-96 
Terr:ateamNopsk Miljøteknologisk Senter AS 
L~I.4'/ 
Rapp. nr. 0515. Side 2 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
QC-data 
BlUksområde for metode 04, hentet fra TERRA TEA Ms kvalitetssikringsmanual. 
Antall ringer Metode 04 
A2 B2 C 
Naphtalene 2 1,0-5000 88,9 20 
Acenaphtylene 2 1,5-500 71,2 20 
Acenaphtene 2 1,0-500 89,5 20 
Fluorene 2 1,0-500 82,8 20 
Phenanthrene 3 1,0-500 84,4 20 
Anthracene 3 1,0-500 68,3 20 
Fluoranthene 3 1,0-500 77,7 20 
Pyrene 4 1,0-500 75,1 20 
Benzo (a) anthracene 4 1,0-500 
-* -* 
Chrysene 4 1,0-500 - -
Benzo(b)fluoranthene 4 1,0-500 - -
Benzo (k) fl uoran thene 4 1,0-500 - -
Benzo(a)pyrene 5 1,0-500 - -
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene 5 1,2-500 - -
Dibenz (a,h) anthracene 5 1,2-500 - -
Benzo(g,h,i)perylene 5 1,2-500 - -
A 2. Konsentrasjonsområde (f.!g/l). Nedre del er lik deteksjonsgrensen som igjen er lik 
kvantifiseringsgrensen. Ved å fortynne prøven rett før analyse, kan øvre del av 
konsentrasjonsområdet utvides. 
B 2. Etablert gjenvinningsgrad (%) ved analyse av RM. 
C. Etablert usikkerhet oppgitt som prosent relativt standardavvik. 
* Ikke nok data. 
RETT KOPI: 
(Sign.,dato) 
Side 1 av 1 
t~rrat~am NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309510051 01 
309510052 02 
309510053 03 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 05.10.95 
Grunnvann 05.10.95 
Grunnvann 05.10.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : EinarJordfald, 03.10.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEA Ms metode 04. 
METODEBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
06.10.95 
06.10.95 
06.10.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert med svovelsyre 
til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet analyseres med GC-
FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp. nr. 0516. Side 1 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITT I~g/l for PAH-komponentene. 
01 02 03 
Naphtalene 550 2,5 <1,0 
Acenaphtylene <l.S 3,3 <1,5 
Acenaphtene 31 1,8 <1,0 
Fluorene 23 1,9 <1,0 
Phenanthrene 23 3,1 <1,0 
Anthracene 2,0 <1,0 <1,0 
Fluoranthene 2,0 <1,0 <1,0 
Pyrene 1,2 <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 <1,2 
Dibenz (a,h) anthracene <1,2 <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. 630 13 <1,5 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
Rapp.nr. 0516. Side 2 av 2. 
tfZttatfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309510111 01 
309510112 02 
309510113 03 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 11.10.95 
Grunnvann 11.10.95 
Grunnvann 11.10.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Hugo Selfors, 10.10.95. 
ANALYSEl\1ETODE : TERRA TEA Ms metode 04. 
l\1ETODEBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
12.10.95 
12.10.95 
12.10.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)f1uoranthene, Benzo(k)f1uoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 ~m) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres 
ved å sammenligne kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun 
egnet til å verifisere at PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. 
Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0517. Side l av 2. 
terrateam NORSK MIW0TEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITT I flg/l for PAH-komponentene. 
01 02 03 
Naphtalene 4500 <1,0 1,5 
Acenaphty lene 62 <1,5 <1,5 
Acenaphtene 120 1,5 <1,0 
Fluorene 78 2,0 <1,0 
Phenanthrene 61 <1,0 <1,0 
Anthracene 2,8 <1,0 <1,0 
Fluoranthene 3,5 <1,0 <1,0 
Pyrene 1,8 <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 <1,2 
D ibenz (a,h) anthracene <1,2 <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. 4800 3,5 1,5 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med fonnålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 3//JO-~ 5 
Rapp. nr. 0517. Side 2 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309510231 01 
309510232 02 
309510233 03 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 23.10.95 
Grunnvann 23.10.95 
Grunnvann 23.10.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Einar Jordfald, 19.10.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEA Ms metode 04. 
l\1ETODEBESKRIVElSE 
Prøven 
analysert 
23.10.95 
23.10.95 
23.10.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 ~m) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres 
ved å sammenligne kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun 
egnet til å verifisere at PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. 
Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp. nr. 0518. Side l av 2. 
terrateam NORSK MILJØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITT I Jlg/l for PAH-komponentene. 
01 02 03 
Naphtalene 2600 1,9 1,0 
Acenaphty lene 68 4,2 <1,5 
Acenaphtene 94 2,7 <1,0 
Fluorene 64 1,5 <1,0 
Phenanthrene 54 <1,0 <1,0 
Anthracene 5,5 <1,0 <1,0 
Fluoranthene 3,0 <1,0 <1,0 
Pyrene 1,4 <1,0 <1,0 
B enzo (a) an thracene <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 <1,2 
Dibenz(a,h)anthracene <1,2 <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. 2900 10 1,0 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvInnmg under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 3~() -CJ5 
Rapp.nr. 0518. Side 2 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUl\1MER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309510301 01 
309510302 02 
309510303 03 
309510304 P8 
309510305 04 
* Prøven var knust ved mottak. 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 30.10.95 
Grunnvann 30.10.95* 
Grunnvann 30.10.95 
Grunnvann 30.10.95 
Grunnvann 30.10.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Einar Jordfald, 26.10.95. 
ANALYSEl\1ETODE : TERRA TEA Ms metode 04. 
METODEBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
31.11.95 
-
31.11.95 
31.11.95 
31.11.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno{1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert med svovelsyre 
til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAR 
identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0524. Side l av 2. 
terrateam NORSK MIU0TEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITr I Jlgll for PAH-komponentene. 
01 03 PS 04 
Naphtalene 1400 3,5 2,3 2,2 
Acenaphty lene 1,9 <1,5 <1,5 <1,5 
Acenaphtene 54 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluorene 26 <1,0 <1,0 <1,0 
Phenanthrene 20 <1,0 <1,0 <1,0 
Anthracene 5,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluoranthene 2,3 <1,0 <1,0 <1,0 
Pyrene 2,8 2,3 <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (k)fl uoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Dibenz (a,h) anthracene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
SUM PAR, 16 komp. 1500 5,8 2,3 2,2 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvInnIng under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 1~/-1S 
l 
Ale •. ;am ~~k M. ' . . j .ek. n. ologisk Senter AS ~~~."a " mM r .. ",,::.,; 1\o1.!u~rl . ' t ~ -, ~ 1.....-- _ . 1 n c;( 1-\0 
Laborator(:~ef 
Einar Jor~d 
Rapp.nr. 0524. Side 2 av 2. 
tfZttatfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUl\1MER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309511021 01 
309511022 02 
309511023 03 
309511024 P8 
309511025 04 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 02.11.95 
Grunnvann 02.11.95 
Grunnvann 02.11.95 
Grunnvann 02.11.95 
Grunnvann 02.11.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Hugo Selfors, 31.10.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEAMs metode 04. 
METODEBESKRIVElSE 
Prøven 
analysert 
07.11.95 
07.11.95 
07.11.95 
07.11.95 
07.11.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(I,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert med svovelsyre 
til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH 
identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0525. Side l av 2. 
tfZrratfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
l\1ENGDE OPPGITT I J.lg/l for PAH-komponentene. 
01 02 03 P8 04 
Naphtalene 97 1,7 2,6 6,5 2,1 
Acenaphtylene <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 
Acenaphtene 24 2,3 <1,0 2,1 <1,0 
Fluorene 15 1,4 <1,0 1,7 <1,0 
Phenanthrene 7,8 <1,0 <1,0 2,2 <1,0 
Anthracene 1,3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Pyrene 2,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene 2,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (k) fl uoran thene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (a) pyrene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno( 1 ,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Dibenz (a,h) an thracene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. 150 5,4 2,6 13 2,1 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: /5/;,-95' 
Rapp.nr. 0525. Side 2 av 2. 
tczrratczam NORSK MIW0TEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309511151 P8 
309511152 04 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 15.11.95 
Grunnvann 15.11.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Hugo Selfors, 09.11.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEA Ms metode 04. 
METODEBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
15.11.95 
15.11.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)f1uoranthene, Benzo(k)f1uoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, D ibenz (a,h) anthracene og Benzo (g,h,i) pery lene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 Ilm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres 
ved å sammenligne kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun 
egnet til å verifisere at PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. 
Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0526. Side 1 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
l\1ENGDE OPPGITT I f.1g/l for PAH-komponentene. 
P8 04 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphty lene <1,5 <1,5 
Acenaphtene <1,0 <1,0 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
Benzo(a) an thracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo (k) fl uoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,2,3-c,d) pyrene <1,2 <1,2 
Dibenz(a,h)anthracene <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene , <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. <1,5 <1,5 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 10/)) ~15 
~~ :.t~~~6t;~ il'øteknologisk Senter AS '" . r ~'(-'" . ,_.~'. : ... :.~: ;~ '.~~. :;' ':' -. ~,l 
Rapp.nr. 0526. Side 2 av 2. 
t~ttat~am NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309511161 01 
309511162 P8 
309511163 04 
* Prøven var knust ved mottak. 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 16.11.95 
Grunnvann 16.11.95 
Grunnvann 16.11.95* 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Einar Jordfald, 15.11.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEAMs metode 04. 
METODEBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
16.11.95 
16.11.95 
-
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert med cellulosenitrat filter (0,45 /-lm) og konservert med svovelsyre 
til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH 
identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0527. Side 1 av 2. 
tfZttatfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITT I !-lg/l for PAH-komponentene. 
01 PS 
Naphtalene 1100 <1,0 
Acenaphtylene 1,8 <1,5 
Acenaphtene 32 <1,0 
Fluorene 15 <1 ,0 
Phenanthrene 8,5 <1,0 
Anthracene 2,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene 2,4 <1,0 
Benzo(a)anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo (k)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo (a)pyrene <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,2,3-c,d) pyrene <1,2 <1,2 
Dibenz(a,h)anthracene <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. 1200 <1,5 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med fonnålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: :~o,/J) -95' 
Rapp. nr. 0527. Side 2 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUl\1MER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309511241 P8 
309511242 04 
ANALYSEMETODE 
METODEBFSKRIVELSE 
: NOIges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven Prøven 
mottatt analysert 
Grunnvann 24.11.95 30.11.95 
Grunnvann 24.11.95 30.11.95 
Prøvetaker/ 
dato 
22.11.95 
H. Selfors 
24.11.95 
H. Selfors 
: TERRA TEA Ms metode 04. 
Med P AH forstås følgende 16 komponenter: N aphtalene, Acenaphty lene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, ' Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo (b )fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 f.lm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAH. Kolonne: HP-5 (Crosslinked 5% Ph Me Silicone), Ld: 
0,20 mm, lengde: 25 m. Temperaturprogram: 45°C i 2 min, 6°C/min, 285°C i 15 min. 
P AH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0533. Side 1 av 2. 
terrateam NORSK MIWØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITr I flgII for PAH-komponentene. 
P8 04 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphtylene <2,0 <2,0 
Acenaphtene 1,3 3,3 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo (b) fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo (a) pyrene <1,0 <1,0 
Indeno{1,2,3-c,d)pyrene <3,0 <3,0 
Dibenz (a,h) anthracene <3,0 <3,0 
Benzo(g,h,i)perylene <3,0 <3,0 
SUM PAH, 16 komp. 1,3 3,3 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvInmng under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med fonnålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 0;7?--QS 
Miljøteknologisk Senter AS 
r~~~.6~»f,ld) 
~--__ ~~(D rAS 
Rapp.nr. 0533. Side 2 av 2. 
tettateam NORSK MIU0TEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUl\1MER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309511301 P8 
309511302 04 
ANALYSEMETODE 
METODEBESKRIVElSE 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven Prøven 
mottatt analysert 
Grunnvann 30.11.95 30.11.95 
Grunnvann 30.11.95 30.11.95 
Prøvetaker/ 
dato 
R. Selfors 
29.11.95 
R. Selfors 
29.11.95 
: TERRA TEAMs metode 04. 
Med PAR forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAR. Kolonne: RP-5 (Crosslinked 5% Ph Me Silicone), i.d: 
0,20 mm, lengde: 25 m. Temperaturprogram: 45°C i 2 min, 6°C/min, 285°C i 15 min. 
P AR identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAR-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAR-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0534. Side 1 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITr I flg/l for PAH-komponentene. 
P8 04 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphtylene <2,0 <2,0 
Acenaphtene <1,0 1,9 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
Benzo(a)anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo (k) fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,2,3-c,d)pyrene <3,0 <3,0 
Dibenz(a,h)anthracene <3,0 <3,0 
Benzo(g,h,i)perylene <3,0 <3,0 
SUM PAH, 16 komp. <3,0 1,9 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
Rapp. nr. 0534. Side 2 av 2. 
tettateam NORSK MIWØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMl\1ER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
309512071 01 
309512072 02 
309512073 03 
309512074 P8 
309512075 04 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Grunnvann 07.12.95 
Grunnvann 07.12.95 
Grunnvann 07.12.95 
Grunnvann 07.12.95 
Grunnvann 07.12.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : Hugo Selfors, 05.12.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEAMs metode 04. 
J\ttETOD EBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
07.12.95 
07.12.95 
07.12.95 
07.12.95 
07.12.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert med svovelsyre 
til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH 
identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifiseriI).g utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
P AH -komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0541. Side l av 2. 
tczrratczam NORSK MIW0TEKNOLOGISK SENTER AS 
l\1ENGDE OPPGITI I Jlg/I for PAH-komponentene. 
01 02 03 P8 04 
Naphtalene 280 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Acenaphtylene <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 
Acenaphtene 19 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluorene 7,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Phenanthrene 4,0 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Pyrene 2,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (a) anthracene 2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Chrysene 1,3 <1,0 1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (b) fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo (k) fluoranthene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,2,3-c,d) pyrene <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 
Di benz (a,h) anthracene <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 
Benzo (g,h,i)pery lene <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 
SUM PAH, 16 komp. 320 <3,0 1,0 <3,0 <3,0 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvInnIng under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. Resultatene gjelder 
kun for de(n) analyserte prøven(e). 
GODKJENT DATO: ~~9b 
Rapp.nr. 0541. Side 2 av 2. 
VEDLEGG 82 
Analyserapporter - Nitelva - Overvåking 
tczttatczam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER . 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
314510201 P7 
314510202 P8 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95309. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
w 
Elvevann 20.10.95 
Elvevann 20.10.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : A. N. ø., 18.10.95. 
ANALYSEMETODE : TERRA TEAMs metode 04. 
METODEBFSKRIVEl.SE 
Prøven 
analysert 
23.10.95 
23.10.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)f1uoranthene, Benzo(k)f1uoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,Dperylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 I-lm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres 
ved å sammenligne kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun 
egnet til å verifisere at P AH -komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. 
Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0519. Side l av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITI I f.lg/l for PAH-komponentene. 
P7 P8 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphtylene <1,5 <1,5 
Acenaphtene <1,0 <1,0 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
Benzo(a)anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 
IndenoO ,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 
Dibenz(a,h)anthracene <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. <1,5 <1,5 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvInnIng under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: 300-9(; 
Rapp. nr. 0519. Side 2 av 2. 
tfZrratfZam NORSK MIWØTEKNOLOGISK SENTER AS 
QC-data 
BlUksområde for metode 04, hentet fra TERRA TEAMs kvalitetssikn·ngsmanual. 
Antall ringer Metode 04 
A2 B2 C 
Naphtalene 2 1,0-500 88,9 20 
Acenaphty lene 2 1,5-500 71,2 20 
Acenaphtene 2 1,0-500 89,5 20 
Fluorene 2 1,0-500 82,8 20 
Phenanthrene 3 1,0-500 84,4 20 
Anthracene 3 1,0-500 68,3 20 
Fluoranthene 3 1,0-500 77,7 20 
Pyrene 4 1,0-500 75,1 20 
Benzo(a)anthracene 4 1,0-500 
-* -* 
Chrysene 4 1,0-500 - -
Benzo(b)fluoranthene 4 1,0-500 - -
Benzo(k)fluoranthene 4 1,0-500 - -
Benzo(a)pyrene 5 1,0-500 - -
IndenoO ,2,3-c,d)pyrene 5 1,2-500 - -
D ibenz (a,h) anthracene 5 1,2-500 - -
Benzo(g,h,i)perylene 5 1,2-500 - -
A 2. Konsentrasjonsområde (~g/1). Nedre del er lik deteksjonsgrensen som igjen er lik 
kvantifiseringsgrensen. Ved å fortynne prøven rett før analyse, kan øvre del av 
konsentrasjonsområdet utvides. 
B 2. Etablert gjenvinningsgrad (%) ved analyse av RM. 
C. Etablert usikkerhet oppgitt som prosent relativt standardavvik. 
* Ikke nok data. 
RETT KOPI: 
~ato) / N kMn!!"~. ., ~. JJjp-/~ 
'- ~ AS 
~ Side 1 av 1 
.. \ 
, \ 
\: 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
314511021 P7 
314511022 P8 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95314. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Elvevann 02.11.95 
Elvevann 02.11.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : A. N. ø., 31.10.95. 
ANALYSEl\1ETODE : TERRA TEAMs metode 04. 
l\1ETOD EBESKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
08.11.95 
08.11.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno{1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 Jlm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol. Ekstraktet 
analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres 
ved å sammenligne kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun 
egnet til å verifisere at PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. 
Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0523. Side l av 2. 
terrateam NORSK MIU0TEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGfIT I f.lg/l for PAH-komponentene. 
P7 P8 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphty lene <1,5 <1,5 
Acenaphtene <1,0 <1,0 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fl uoran thene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
B enzo (a) anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 
IndenoO ,2,3-c,d)pyrene <1,2 <1,2 
Di benz (a,h) anthracene <1,2 <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 <1,2 
SUM PAH, 16 komp. <1,5 <1,5 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvlnnmg under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med fonnålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: I~I -9) 
eam No~ Mi 
/<1 
knologisk Senter AS 
Rapp.nr. 0523. Side 2 av 2. 
terrateam NORSK MIW0TEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
314511301 P7 
314511302 P8 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95314. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Elvevann 30.11.95 
Elvevann 30.11.95 
PRØVErAKERlPRØVEfAKINGSDATO : A. N. ø., 28.11.95. 
ANALYSEMETODE . : TERRA TEA Ms metode 04. 
l\1ETODEBFSKRIVELSE 
Prøven 
analysert 
30.11.95 
30.11.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, IndenoO ,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 !-lm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-
FID. Kolonne: HP-5 (Crosslinked 5% Ph Me Silicone), Ld: 0,20 mm, lengde: 25 m. 
Temperaturprogram: 45°C i 2 min, 6°C/min, 285°C i 15 min. 
P AH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0538. Side l av 2. 
terrateam NORSK MIW0TEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITf I flg/l for PAH-komponentene. 
P7 P8 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphtylene <2,0 <2,0 
Acenaphtene <1,0 <1,0 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
Benzo(a) anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <:1,0 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 <1,0 
B enzo (k) fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 
Indeno (1,2, 3-c,d)pyrene <3,0 <3,0 
Di benz (a,h) anthracene <3,0 <3,0 
Benzo(g,h,i)perylene <3,0 <3,0 
SUM PAH, 16 komp. <3,0 <3,0 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: b /;). -'95 
Rapp.nr. 0538. Side 2 av 2. 
tfZttatfZam NORSK MIWØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUl\1MER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
314512141 P7 
314512142 P8 
: No~es Statsbaner (NSB). 
: 95314. 
Prøvetype Prøven 
mottatt 
Elvevann 14.12.95 
Elvevann 14.12.95 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : A. N. ø., 13.12.95. 
ANALYSEl\1ETODE : TERRA TEAMs metode 04. 
~ODEBES~ELSE 
Prøven 
analysert 
19.12.95 
19.12.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, filtrert i lukket system med cellulosenitrat filter (0,45 J.lm) og konservert 
med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. Ekstraktet analyseres med GC-
FID. Kolonne: HP-5 (Crosslinked 5% Ph Me Silicone), Ld: 0,20 mm, lengde: 25 m. 
Temperaturprogram: 45°C i 2 min, 6°C/min, 285°C i 15 min. 
PAH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Rapp.nr. 0542. Side 1 av 2. 
tettateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITT I f.1g/l for PAH-komponentene. 
P7 P8 
Naphtalene <1,0 <1,0 
Acenaphtylene <Z,O <2,0 
Acenaphtene <1,0 <1,0 
Fluorene <1,0 <1,0 
Phenanthrene <1,0 <1,0 
Anthracene <1,0 <1,0 
Fluoranthene <1,0 <1,0 
Pyrene <1,0 <1,0 
Benzo(a)anthracene <1,0 <1,0 
Chrysene <1,0 <1,0 
Benzo (b) fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo (k) fluoranthene <1,0 <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 <1,0 
Indeno (1 ,Z,3-c,d) pyrene <3,0 <3,0 
Di benz (a,h) anthracene <3,0 <3,0 
Benzo (g,h,i) pery lene <3,0 <3,0 
SUM PAH, 16 komp. <3,0 <3,0 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. Resultatene gjelder 
kun for de(n) analyserte prøven(e). 
Terrateam NofS)( Miljøteknologisk Senter AS 
~;e, r:/ ~ f - -.o/· m ~~:~:~~:~;~~f ' ' f " Se', ; 3 
Rapp. nr. 0542. Side 2 av 2. 
Avløpssambandet Nordre 0yeren 
Postboks 38 
2007 KJELLER 
NSB Banedivisjonen 
Ingeniørtjenesten 
0048 Oslo 
RESULTAT AV PRØVER MOTTATT 18/10/95 
I 
~ 
NR. PRØVEMATERIALE 
1: Vassdrag, elver 
2: Vassdrag, elver 
ANALYSE 
Suspendert stoff 
fra: Ved ny veibro,Nitelv 
fra: Amot,Nitelva 
METODE 
NS 4733 
BENEVN. 
mg/l 
1 : 
9.7 
Dato .. : 24/10/95 
Lab.nr: 95/1189 
Arkiv.: 211637 
2: 
7.2 
Måleusikkerhet gjengitt i eget dokument, vedlagt el. tilsendt tidligere 
Med hilsen 
(lu·ut~d) 
Anne-Marie Holtet 
lab . leder 
.... 1'015 
Laboratoriet er akkreditert under den Norske Akkrediteringsordning med registreringsnummer POlS. Dette betyr at laboratoriet oppfyller 
de krav til kvalitetssystem og kompetanse som stilles i NS-EN 45001 og ISOIlEC Guide 25. 
Analyseresultatene gjelder kun de analyserte prøvene. Kopiering ~v analyserapporten er bare tillatt dersom den kopieres i sin helhet. 
.... ~01' 
Avløpssambandet Nordre øyeren 
Postboks 38 
2007 KJELLER 
NSB Banedivisjonen 
Ingeniørtjenesten 
0048 Oslo 
2007 KJELLER 
Onr 25501 
RESULTAT AV PRØVER MOTTATT 31/10/95 
NR. PRØVEMATERIALE 
1: Vassdrag, elver 
2: Vassdrag, elver 
ANALYSE 
Suspendert stoff 
fra: P7 Ved ny veibro Nit 
fra: P8 Amot,Nitelva 
METODE 
NS 4733 
BENEVN. 
mg/l 
1 : 
9.6 
Dato .. : 02/11/95 
Lab.nr: 95/1236 
Arkiv.: 211637 
2 : 
9.8 
Måleusikkerhet gjengitt i eget dokument, vedlagt el.tilsendt tidligere 
Med hilsen 
a~u~() 
Anne-Marie Holtet 
lab. leder 
Side 1 av 1 
Laboratoriet er akkreditert under den Norske Akkrediteringsordning med registreringsnummer POlS. Dette betyr at laboratoriet oppfyller 
de krav til kvalitetssystem og kompetanse som stilles i NS-EN 45001 og ISOIIEC Guide 25 . 
Analyseresultatene gjelder kun de analyserte prøvene. Kopiering av analyserapporten er bare tillatt dersom den kopieres i sin helhet. 
Avløpssambandet Nordre 0yeren 
Postboks 38 
2007 KJELLER 
NSB Banedivisjonen 
Ingeniørtjenesten 
0048 Oslo 
Onr 25501 
RESULTAT AV PRØVER MOTTATT 29/11/95 
NR. PRØVEMATERIALE 
1 : Vassdrag, elver 
2 : Vassdrag, elver 
ANALYSE 
Suspendert stoff 
fra: P7 Ved ny veibro Nit 
fra: P8 Amot,Nitelva 
METODE 
NS 4733 
BENEVN. 
mg/l 
1 : 
9.6 
Dato .. : 01/12/95 
Lab.nr: 95/1371 
Arkiv.: 211637 
2 : 
9.8 
Måleusikkerhet gjengitt i eget dokument, vedlagt el. tilsendt tidligere 
Med hilsen 
o.uUCot-CdO 
Anne-Marie Holtet 
lab. leder 
Side 1 av 1 
Laboratoriet er akkreditert under den Norske Akkrediteringsordning med registreringsnummer POlS. Dette betyr at laboratoriet oppfyller 
de krav til kvalitetssystem og kompetanse som stilles i NS-EN 45001 og ISOIIEC Guide 25. 
Analyseresultatene gjelder kun de analyserte prøvene. Kopiering av analyserapporten er bare tillatt dersom den kopieres i sin helhet. 
Avløpssambandet Nordre 0yeren 
Postboks 38 
2007 KJELLER 
NSB Banedivisjonen 
Ingeniørtjenesten 
0048 Oslo 
Onr 25501 
RESULTAT AV PRØVER MOTTATT 13/12/95 
NR. PRØVEMATERIALE 
1: Vassdrag, elver 
2: Vassdrag, elver 
ANALYSE 
Suspendert stoff 
fra: 
fra: 
METODE 
NS 4733 
P7 Ved ny veibro 
P8 Amot,Nitelva 
BENEVN. 1 : 
mg/l 2.7 
Nit 
Dato .. : 15/12/95 
Lab.nr: 95/1434 
Ar k i v .: 2 1 1 637 
2 : 
3. 1 
Måleusikkerhet gjengitt i eget dokument, vedlagt el.tilsendt tidligere 
Med hilsen 
(luLlig Cl~~) 
Anne-Marie Holtet 
lab. leder 
Side 1 av 1 
Laboratoriet er akkreditert under den Norske Akkrediteringsordning med registreringsnummer POlS. Dette betyr at laboratoriet oppfyller 
de krav til kvalitetssystem og kompetanse som stilles i NS-EN 45001 og ISOIIEC Guide 25. 
Analyseresultatene gjelder kun de analyserte prøvene. Kopiering av analyserapporten er bare tillatt dersom den kopieres i sin helhet. 
"'. '"015 
VEDLEGG B3 
Analyserapporter - Utslipp til Nitelva 
tfZrratfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEK1NUl\11\1ER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
306510261 Vann 2410 
: Norges Statsbaner (NSB). 
: 95306. 
Prøvetype Prøven Prøven 
mottatt analysert 
Vann 26.10.95 26.10.95 
* I tillegg er det utført bestemmelse av suspendert stoff. 
PRØVETAKERlPRØVETAKINGSDATO : EinarJordfald, 24.10.95. 
METODEBESKRIVELSE 
METODE 02 
Metode* 
02, 04 
Prøven analyseres med ICP. Prinsippet er at vannprøven, filtrert (0,45 f.lm) og konservert 
(RN03), suges inn i en nebulizer der prøven omdannes til en fin aerosol. Ca. 1 % av 
prøven føres videre til et argonplasma der den fordamper og analytten atomiserer og 
ioniserer. Atomer og ioner bli deretter eksitert og sender dermed ut lys med bølgelengder 
som er spesifikke for hvert element. Dette lyset passerer en inngangsspalte, et dreibart 
gitter og en utgangsspalte før intensiteten detekteres aven fotomultiplikator. 
Konsentrasjonen av analytten bestemmes ved å sammenligne prøvens intensitet med 
kjente kalibreringsløsningers intensitet. 
METODE 04 
Med PAR forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, IndenoO ,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, konservert med svovelsyre til pR < 2, ekstraheres med cyklohexan. 
Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAR identifiseres ut fra retensjonstider og 
kvantifisering utføres ved å sammenligne kalibreringsløsningers uslagsareal med prøvens. 
Metoden er kun egnet til å verifisere at PAR-komponenter i bestemte konsentrasjoner er 
tilstede i prøven. Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAR-komponenter i totalt 
ukjente prøver. 
Suspendert stoff 
Prøven filtreres gjennom glassfiberfilter Whatman GF/C, som tørkes ved 105°C og veies. 
Det suspenderte tørrstoffet i prøven er representert ved filterets vektøkning. Metoden kan 
ikke brukes til å bestemme suspendert olje. 
Rapp.nr. 0528. Side l av 2. 
tczrratczam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
l\1ENGDE OPPGITT I flg/l for PAH-komponentene. 
l\1ENGDE OPPGITT I mg/l for metallene. 
Vann 2410 
Naphtalene 21 As 
Acenaphtylene 4,2 Ba 
Acenaphtene 29 Cd 
Fluorene 10 Cr 
Phenanthrene 1,8 Co 
Anthracene 4,3 Cu 
Fluoranthene 7,2 Pb 
Pyrene 5,4 Mo 
Benzo(a)anthracene 1,0 Ni 
Chrysene <1,0 Zn 
Benzo(b)fluoranthene 1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 
Benzo (a) pyrene <1,0 
IndenoO ,2,3-c,d)pyrene <1,2 
Dibenz(a,h)anthracene <1,2 
Benzo(g,h,i)perylene <1,2 
SUM PAH, 16 komp. 85 
Susp. stoff (mg/l) 20 
Vann 2410 
<0,030 
0,063 
<0,004 
<0,010 
<0,011 
0,016 
<0,038 
0,014 
<0,018 
0,029 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvInnIng under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
Rapp.nr. 0528. Side 2 av 2. 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
QC-data 
Bmksområde for metode 04, hentet fra TERRA TEAMs kvalitetssikringsmanual. 
Antall ringer Metode 04 
A2 B2 C 
Naphtalene 2 1,0-500 88,9 20 
Acenaphtylene 2 1,5-500 71,2 20 
Acenaphtene 2 1,0-500 89,5 20 
Fluorene 2 1,0-500 82,8 20 
Phenanthrene 3 1,0-500 84,4 20 
Anthracene 3 1,0-500 68,3 20 
Fluoranthene 3 1,0-500 77,7 20 
Pyrene 4 1,0-500 7S,1 20 
Benzo (a) anthracene 4 1,0-500 
-* -* 
Chrysene 4 1,0-500 - -
Benzo(b)fluoranthene 4 1,0-500 - -
Benzo (k) fl uoranthene 4 1,0-SOO - -
Benzo(a)pyrene 5 1,0-500 - -
Indeno(1 ,2,3-c,d) pyrene 5 1,2-500 - -
Dibenz(a,h)anthracene 5 1,2-500 - -
Benzo(g,h,i)perylene 5 1,2-500 - -
A 2. Konsentrasjonsområde (1J.g/l). Nedre del er lik deteksjonsgrensen som igjen er lik 
kvantifiseringsgrensen. Ved å fortynne prøven rett før analyse, kan øvre del av 
konsentrasjonsområdet utvides. 
B 2. Etablert gjenvinningsgrad (%) ved analyse av RM. 
C. Etablert usikkerhet oppgitt som prosent relativt standardavvik. 
* Ikke nok data . 
. REIT KOPI: 
: 'Si p:~ . tQ)."" 
! ,;- ' ! ,~ -?fJ;}275-l 
, . 
Side 1 av 2 
tfZttatfZam NORSK MIW0TEKNOLOGISK SENTER AS 
Bruksområde for metode 02, hentet fra TERRA TEAMs kvalitetssikdngsmanual. 
Bølge- Metode 02 
lengde(nm) 
A2 B2 C 
As 189,042 0,030-10 96,8 15 
Ba 493,409 0,010-10 
-* -
Cd 226,502 0,0040-10 98,5 5 
Co 228,616 0,011-10 97,5 10 
Cr 267,716 0,010-10 95,8 5 
Cu 324,754 0,010-10 98,8 5 
Mo 204,598 0,014-10 - -
Ni 231,604 0,018-10 94,3 10 
Pb 220,353 0,038-10 91,5 15 
Zn 213,856 0,012-100 102,3 10 
A 2. Konsentrasjonsområde (mg!l). Nedre del er lik deteksjonsgrensen som igjen er lik 
kvantifiseringsgrensen. Ved å fortynne prøven rett før analyse, kan øvre del av 
konsentrasjonsområdet utvides. 
B 2. Etablert gjenvinningsgrad (%) ved analyse av sertifisert kvalitetskontroll-standard. 
C. Etablert usikkerhet oppgitt som prosent relativt standardavvik. 
* Ikke nok data. 
Side 2 av 2 
terrateam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
317512041 Dep3 
ANALYSEMETODE 
. : Norges Statsbaner (NSB). 
: 95317. 
Prøvetype Prøven Prøven 
mottatt analysert 
Vann 04.12.95 04.12.95 
Prøvetaker/ 
dato 
H. Selfors 
30.11.95 
: TERRATEAMs metode 04*. 
* I tillegg er det utført bestemmelse av suspendert stoff på pmven. 
METODEBESKRIVELSE 
Metode 04 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(I,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Vannprøven, konservert med svovelsyre til pH < 2, ekstraheres med cyklohexan. 
Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH. Kolonne: HP-5 (Crosslinked 5% Ph Me 
Silicone), i.d: 0,20 mm, lengde: 25 m. Temperaturprogram: 45°C i 2 min, 6°C/min, 
285°C i 15 min. 
P AH identifiseres ut fra retensjonstider og kvantifisering utføres ved å sammenligne 
kalibreringsløsningers utslagsareal med prøvens. Metoden er kun egnet til å verifisere at 
PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er tilstede i prøven. Metoden er IKKE 
egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt ukjente prøver. 
Suspendert stoff 
Prøven filtreres gjennom glassfiberfilter Whatman GF/C, som tørkes ved 10SOC og veies. 
Det suspenderte tørrstoffet i prøven er representert ved filterets vektøkning. Metoden kan 
ikke brukes til å bestemme suspendert olje. 
Rapp. nr. 0537. Side 1 av 2. 
terrateam NORSK MIU0TEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGrIT I flg/l for PAH-komponentene. 
Dep3 
Naphtalene <1,0 
Acenaphtylene <2,0 
Acenaphtene 41 
Fluorene 13 
Phenanthrene 1,4 
Anthracene 2,7 
Fluoranthene 15 
Pyrene <1,0 
Benzo(a)anthracene 3,2 
Chrysene 2,2 
Benzo(b)fluoranthene <1,0 
Benzo(k)fluoranthene <1,0 
Benzo(a)pyrene <1,0 
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene <3,0 
Dibenz(a,h)anthracene <3,0 
Benzo(g,h,i)perylene <3,0 
SUM PAH, 16 komp. 79 
Suspendert stoff (mg/l) 6,0 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. Denne 
gjenvinningsprosenten og måleusikkerhet er å finne i vedlagte QC-data. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
/.' OC 
GODKJENT DATO: o :~J ,- /..-J 
Rapp. nr. 0537. Side 2 av 2. 
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Analyserapporter - Flis 
NORSK MIU0TEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEK1NUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
30,5511231 "Ren flis" 
: NSB 
: 95306. 
Prøvetype Prøven Prøven 
mottatt analysert 
Flis 23.11.95 27.11.95 
* I tillegg er det utført tørrstoffbestemmelse på prøven. 
MEl'C)DEBESKRIVELSE 
METODE 03 
Metode* Prøvetaker/ 
dato 
03 H. Selfors 
22.11.95 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, IndenoO ,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Jordprøven ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol vha. ultralyd og ristebord. 
Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og 
kvantifisering utføres ved å sammenligne kalibreringsløsningers intensitet med prøvens. 
Metod,~n er kun egnet til å verifisere at PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er 
tilstede i prøven. Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt 
ukjent(~ prøver. 
Tørrstoffbestemmelse 
Tørrstoffinnholdet bestemmes, etter NS 4764, ved at en kjent mengde prøve tørkes til 
tørrhet ved 105°C, og den gjenværende rest veies. 
Rapp. nr. 0531. Side l av 2. 
terr~ateQm NORSK MIU0TEKNOLOGISK SENTER AS 
MEN(iDE OPPGIIT I mg/kg våtvekt for PAH-komponentene. 
Flis 
Naphtalene 0,16 
Acenaphty lene <0,013 
Acenaphtene 0,16 
Fluorene 0,16 
Phenanthrene 0,32 
Anthracene 0,073 
Fluoranthene 0,23 
Pyrene 0,25 
B enzo (a) anthracene 0,059 
Chrysene 0,062 
Benzo (b)fl uoranthene <0,010 
Benzo(k)fluoranthene <0,010 
Benzo(a)pyrene 0,056 
Indeno (1 ,2,3-c,d)pyrene 0,14 
Dibenz(a,h)anthracene 0,18 
Benzo (g,h,i) pery lene 0,19 
SUM PAH 2,0 
Tørrstoff (g/kg) 375 
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med formålet for analysen. Rapporten kan kun 
bruke~; i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
GODKJENT DATO: JJj!/-qS 
Rapp. nr. 0531. Side 2 av 2. 
tfZrratfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
ANALYSERAPPORT 
OPPDRAGSGIVER 
PROSJEKTNUMMER 
PRØVEINFORMASJON 
TERRATEAMs Kundens 
prøvenavn prøvenavn 
306511071 Flis 
: NSB 
: 95306. 
Prøvetype Prøven Prøven 
mottatt analysert 
Flis 07.11.95 08.11.95 
13.11.95 
* I tillegg er det utført tørrstoffbestemmelse på prøven. 
l\1ETODEBESKRIVELSE 
METODE 01 
Metode* Prøvetaker/ 
dato 
03 H. Selfors 
01 03.11.95 
En innveid prøve tilsatt salpetersyre oppsluttes i lukket teflonbeholder i mikrobølgeovn. 
Bestemmelsen utføres på den klare væskefasen etter samme prinsipp som bestemmelse 
av metaller i vann med partikler <0,45 !-lm. 
Metaller i vann med partikler <0,45~m 
Prøven analyseres med ICP. Prinsippet er at vannprøven, filtrert (0,45 !-lm) og konservert 
(HN03), suges inn i en nebulizer der prøven omdannes til en fin aerosol. Ca. 1 % av 
prøven føres videre til et argonplasma der den fordamper og analytten atomiserer og 
ioniserer. Atomer og ioner bli deretter eksitert og sender dermed ut lys med bølgelengder 
som er spesifikke for hvert element. Dette lyset passerer en inngangsspalte, et dreibart 
gitter og en utgangsspalte før intensiteten detekteres aven fotomultiplikator. 
Konsentrasjonen av analytten bestemmes ved å sammenligne prøvens intensitet med 
kjente kalibreringsløsningers intensitet. 
METODE 03 
Med PAH forstås følgende 16 komponenter: Naphtalene, Acenaphtylene, Acenaphtene, 
Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, 
Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, IndenoO ,2,3-
c,d)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene og Benzo(g,h,i)perylene 
Jordprøven ekstraheres med cyklohexan og 2-propanol vha. ultralyd og ristebord. 
Ekstraktet analyseres med GC-FID. PAH identifiseres ut fra retensjonstider og 
kvantifisering utføres ved å sammenligne kalibreringsløsningers intensitet med prøvens. 
Metoden er kun egnet til å verifisere at PAH-komponenter i bestemte konsentrasjoner er 
tilstede i prøven. Metoden er IKKE egnet til å identifisere PAH-komponenter i totalt 
ukjente prøver. 
Tørrstoffbestem mel se 
Tørrstoffinnholdet bestemmes, etter NS 4764, ved at en kjent mengde prøve tørkes til 
tørrhet ved 105°C, og den gjenværende rest veies. 
Rapp.nr. 0522. Side l av 2. 
tfZrratfZam NORSK MIUØTEKNOLOGISK SENTER AS 
MENGDE OPPGITT I mg/kg våtvekt for PAH-komponentene. 
MENGDE OPPGITT I mg/kg tønvekt for metallene. 
Flis 
Naphtalene 0,50 As 
Acenaphty lene 0,06 Ba 
Acenaphtene 0,61 Cd 
Fluorene 3,2 Cr 
Phenanthrene 5,1 Co 
Anthracene 8,2 Cu 
Fluoranthene 3,5 Pb 
Pyrene 2,5 Mo 
Benzo(a)anthracene 0,61 Ni 
Chrysene 0,81 Zn 
Benzo(b)fluoranthene 0,19 
Benzo(k)fluoranthene 0,16 
Benzo (a) pyrene 0,15 
Indeno (1 ,2,3-c,d) pyrene 0,26 
Dibenz(a,h) anthracene <0,04 
Benzo(g,h,i)perylene <0,04 
SUM PAH 26 
Tørrstoff (g/kg) 
-
Resultatene er ikke korrigert for grad gjenvinning under ekstraksjon. 
Flis 
11 
22 
<1,0 
3,3 
<3,0 
10 
<20 
<4,0 
6,9 
110 
Resultatene kan kun sees i sammenheng med fonnålet for analysen. Rapporten kan kun 
brukes i sin helhet. Ellers må tillatelse innhentes fra Terrateam AS. 
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Rapp. nr. 0522. Side 2 av 2. 
VEDLEGG 85 
Representativitet i prøvetakingen 
og 
Sammenligning av analyseresultater 
ENSYS, feltanalyse og GC-FID 
NOTAT 
NSBs KREOSOTFORURENSEDE TOMT, LILLESTRØM 
Representativitet i prøvetakingen 
og 
Sammenligning av analyseresultater 
ENSYS, feltanalyse og GC-FID 
Prosjektnummer 95306 
1 Innledning: 
TERRA 1'EAM var engasjert av NSB for å klassifisere kreosotforurensede masser 
under oppgraving. Dette er gjort med feltutstyr fra firmaet ENSYS, Europe. 
For å kontrollere resultatene fra feltanalysene ble det analysert 14 prøver vha. 
GC-FID i TERRATEAMs lokaler i Mo i Rana. 
I tillegg ble to av disse prøvene analysert på Universitetet i Oslo for ekstern 
kontroll. Resultatene herfra foreligger ikke enda. 
Det er også utført ekstra feltanalyser for å kunne si noe om representativiteten 
til klassifiseringsresul tatene. 
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2 K.orrelasjon ENSYS og GC-FID: 
Resultatene er oppsummert i tabell 1. 
Tabell 1. Resultater 
Prøvenavn Prøve- ENSYS GC-FID GC-FID Samsvar 
beskrivelse (ppm vv) (ppm vv) (p pm tv) (Ja/Nei) 
D8, D9, E8, Sand/silt <20 8,8 ± 1,8 11 ± 2 Ja 
E9 (4-5) 
18 (4-6) Sand/silt >5000 3300 ± 700 4000 ± 800 Nei 
18, J7, J8, Gråleire >5000 7700 ± 1500 13000 ± 3000 Ja 
K8, K9 (2-4) 
F9, Fl O, FlI Brunleire 1000-5000 1100 ± 200 1300 ± 300 Ja 
(1-2) 
H10, 19 (2-4) Gråleire >5000 5800 ± 1200 7200 ± 1400 Ja 
F12, G12 Brunleire, 1000-5000 520 ± 100 640 ± 130 Nei 
0-2) Sand/silt 
N9 (4-·6) Sand/silt <20 2,3 ± 0,5 2,7 ± 0,5 Ja 
L8 (4-6) Sand/silt 200-1000 630 ± 130 860 ± 170 Ja 
F14 (0-2) Brunleire 1000-5000 400 ± 80 470 ± 90 Nei 
1Dep2 Gråleire, 20-200 76 ± 15 86 ± 17 Ja 
Sand/silt 
4Dep l 1 Gråleire >5000 410 ± 80 490 ± 100 Nei 
Dep10 Sand/silt >5000 12000 ± 2000 15000 ± 3000 Ja 
4 (20 -200) Gråleire 20-200 42 ± 8 52 ± 10 Ja 
6 (20-200) Svart 20-200 46 ± 9 60 ± 12 Ja 
sandjord 
Prøve 4Dep1l er tatt i deponi 11 og klassifiseringsresultatet (>5000) kan ikke 
relateres direkte til denne prøven. Ved klassifisering kan ett resultat klassifisere 
opp til 200 m3 masse. Denne problemstillingen er diskutert i kapittel 3. 
Basert på 13 prøver (unntatt 4Depll) viser ENSYS feltanalysemetoden riktig 
verdi i 77 % av tilfellene. 
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I Bilag 1 er enkeltkomponentene oppsummert i tabell og grafisk. I tillegg er 
kromatogrammet av prøve 18, 17, 18, K8, K9 (2-4) lagt ved. 
3 Klassifiseringsresultater: 
For å dokumentere representativitet for klassifiseringsresultatene, ble det utført 
noen ekstra analyser. 
Rute FlI i området F2 ble valgt. Det ble prøvetatt i en meters dype hull i hvert 
hjørne i tillegg til i midten. Dette er vist i figur 1. 
® 
Areal: 5m:x 5m, Dybde: 1m 
Figur 1 Kart over prøvetaking i rute Fll. 
ENSYS fe ltanalyse viste mellom 200 og 1000 ppm for alle prøvene. 
4 I<:onklusjoner: 
ENSYS feltanalysemetode viste en korrelasjon på 77 % mot GC-FID. Dette 
gjelder både for resultater rapportert i våt vekt (vv) og tørrvekt (tv). På grunn av 
dette har TERRATEAM ikke funnet det nødvendig å korrigere ENSYS-
resultatene til tørrvekt. 
V'anninnholdet i prøvene lå fra 10 til 40 %. Hvis man skulle korrigere ENSYS-
resultatene ville man fått andre nivåer på resultatene. Eksempelvis ville en prøve 
rrled 40 % vanninnhold og analyseresultat mindre enn 20 ppm (vv), måtte 
rapporteres som mindre enn 33 ppm (tv). Da vill man ikke vite om prøven er 
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forurenset eller ikke. 
Årsaker til de avvikende resultatene kan være: 
Et\rSYS-metoden ekstraherer med metanol, mens GC-FID-metoden bruker 
en kombinasjon av cyklohexan og 2-propanol. Dette gjør at grad 
gjenvinning under ekstraksjon kan vanere for de forskjellige 
knmponentene mellom de to metodene. 
I prøver med mye fuktighet er det vanskelig å ta ut representativ prøve til 
Ei'JSYS-feltanalyse. Vannet kan være svært forurenset og innveiingen til 
de to analysemetodene kan pga. dette gi ulike analyseresultater. 
I prøver med innhold av leireklumper, stein og tre, kan analyseresultatet 
variere avhengig av hvor mye stein og tre som blir plukket ut og hvor mye 
leireklumpene blir knust før innveiing. 
Representativiteten i prøvetakingen viste gode resultater (200-1000 ppm). Det er 
imidlertid to ting som må poengteres. 
1 En klassifiseringsrute kan bestå av ulike typer masser. Eksempelvis både 
brunleire og sand/silt. Analyseresultatet fra en blandprøve kan gi for 
eksempel 1000-5000 ppm. Dette forhindrer ikke at brunleira kan være 
>5000 ppm og sand/silt kan være 200-1000 ppm. Det beste ville være å 
visuelt dele området etter type masser før klassifisering. Dette er imidlertid 
vanskelig, da klassifiseringen foregår ved å prøveta fra ett hull i midten av 
kl assifiseringsruten. 
2 I utkanten av forurenset område, kan deler aven klassifiseringsrute være 
"ren" «20 ppm). Dette kan gi to resultater. Enten viser analyseresultatet 
at massene er forurenset. Da risikerer man å grave opp mer enn 
nødvendig. Eller så viser analyseresultatet at massen er ren. Da risikerer 
ITlan at all forurensingen ikke blir gravd opp. 
Mo i 
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Bilag 1 
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SAMMENLIGNING A V ANALYSERESULTATER 
ENSYS og GC-FID 
fPr3-~::na;;; - -- . . - - - -I-~ebeSkrivclse- --rENSYST- m~ -wT r - Gc-=FIi)(~~ -~.f -- TGc:Fifi-T-~.Y l sa;m-va~1i-a7N-J; 
I ~~' ~~~~ E9 ~~: ~L . ___ ---- ~nd/~!H .. _. 1 . ~20 _ __ . · 1-- - ~~~.± !~ .---- .- ! ! .!..+:. ~ . ~ ~~ - -I ', ltili~~ g~: g~ !~4) . -. ~ ~r~~~~~:-= ·. ~~~- ._ . ---lz~ !~~ !75~- .-! ~~~= ~~~~ . -~~! - -
F9, FlO. Fl! (! · 2~ Brunleire lOCC-500{} 1;00 +- 200 i 300 +- 300 ja 
H10-:i9 (2:4)---- --- -- - - -Or3IeT;e- -- -- ;5000- 5-800+: ·1200 - ---iioo·+:-i400 - j~ 
FI2.GiITt:ii-- -SruOleire. -Sand/sifi - . -1000-=5000 · ---520 +-100 - --- - 640+-130-- · --Nei-
N9-(4-=-6T--- ----·-saOd;sii' - .- --· - <20-·-·· -2-:-f;: 0.5--· --- -- -i:7 +-=-O~5· -Ja-- -----
L8(4-6)--·--··--····-- --- Sand/sill----- -- 200-1000·- -.-- ---630 -+~130·----- - ···- -s6o +.-·iiO - -ja ·-
Fli (0-2)---.- - --.- ---B~Icire-- --·WoO~-5oo0 - ----400-+-=-80- ---- - . ---470-+:-90 - -- Nei -·- ---
!De~_=~~~~ _ _=_~-~·.-_- _ Gr~jeire. Sand/silt ~ - --- ~~~OQ-- . ~-.--_·)~±-:Tf.:~-· -- ·-~_:~.~~;:-XL_ __ _ _ _~ J~ ___ ._ 
'!P9!!. __ . __ ___ . _ _ . _ _Q~~~ . _____ ____ ~~~QQ.... . _ . ___ 410 +- 8Q. ___ _ _ _ __ ~~ +- 100 ____ _ . _____ . ~~! _ ____ _ 
Q~P.!Q ____ . . __ _ .. ___ . ~~~~~ ____ _ . __ .. _~~O.Q _ _. !?99_0..i.- 20oo __ .. _ _ . ! ~000 ±.: 1<!QQ .. ._~~ _____  
4(20-200) Gråleire 20-200 42 +- 8 52 +- 10 Ja 
~(20-2001 --=-=_-~:.-___ -= Svart sa~ord __ _ :=~~~ _-20=ZOO-·~=- __ . _. 46 !: 2.- _~-=-== - -~~~.rr.== _-~ . .:_~:~J;-.~-== 
_==-·m~-& t-ør-rvekt . ~-~!-..Q-9.-E-8; E914-:-S) -=~=..f~B·6) ~ . _~~ ·.I~~J7.J-~~-K8-. K- 9- (-2.-4)_ --F9. ~æ!_~! ~~~t~l-=H!!h-~]-~.~~-! -. ~ .!~'Qg _.(~'2) -__ ~!~~~L.- ~~~~j~~!!~Jmi~ 
~~phta~ne __ . _____ ____ ~~L __ ____ !2Q2. ... _ __ _ 49OQ . __ . __ ____ ._ ~?Q. __ . __ _ . _ l~QQ _ _ _ ?~ __ .9A? . !0.7 . __ ___ . __ 
~~~~-~=- --~~~==-- -::: !!=-=:= ~~=:=~~--=1--_·---_-_-_~6~: -.. ::: . =_~=_:~-:::=- -: Q~ --- -_--~_-_~f_:..:_·_-.-~-=-~t--
Phenanthr~ __ ._ .. _ __ ~~l ___ __ . __ ~ _ ____ .. ___ 2500 _______ ~ _ _____ !~OO __ . ___ . ____ ~ Q~L..._ 23,~ 
Anthracene _. _ ___  _____ ~ _ ___~____ _ __ ~_. __ ____ ._~.Q. _ ______ ~~_ O.~ ___ . __ 23.5 
e:rne~=~~ -i:f~ -~~~-~ -~~~ ::~~~J~ __ ~:=~::_~_ ri ~:-~--: _~.~Jt~~-: l-::=:: J~~_-=~~----
Benzo(b)f1uoranthene 0.029 14 __ 55 3.2 ____ ~ __ .. ____ ~____ O.~~ __ _ __ 37,9 
Benzo(klfluoranlhene 0,032 4.8 13 1.3 7.7 0.81 ° 38.0 
Benzo(alpyrene 0.21 13 48 3.1 --·--i3-- · 2.0 0.-12- - - 39.0 
IndenoO .2.3-c.dlp"yrene 0.70 8.6 ___ ____ 16 l.S -'-~=.1~==- 0.99 ___ 2. _ _ ~== 42.8 
Dibenz(a.h)anthracene 0.043 1.2 2.5 0.27 1.4 0,18 O 42.9 
Benzo(g.h.i)perylene 0.12 4.6 ___ 1-___ 15 I.l ==~-9:6-- -=-1~2 _ _ _ 0_._-= ---ill 
SUM PAH, 16 komp. IJ_.4 _______ 4000 _____ ..JlQQO 1300 __ ~200 .. _ 64.0 __ _ _ ~~ J 
J~) 774 813 596 848 __ __ ~L 852 _.--J 
- ,----- -- -------I m&lkg tørrvekt L8 (4·6) F14 (0·2) 1----. lDep2 4Dep'll Dg>lO 4(20·200) __ ~0.200) __ 
Na~!~ne _ __ ____ __.~L ____ ---...IL---- t---.- 4.5 47 !--_..1~QQ. __ . __ ~Q... . ___ I_--- .QJ~---
Acenaphtylene 0.25 0.95 0.060 0,20 r- 1.3 0.58 1.2 
Acenaphtene 95 58 __ _ 8.1 36 . _ t-- .~_t-. __ l_.2__ 0,37 
t
AUOrene 150 84 12 69 1400 1.8 0.27 
Phenanthrene 230 - --.-zo-·- -·---20·· 150 - ----2400 - - - --rr-- -0.80--
Anthracene 47 55 8.7 70 -- ---- ~67oo~---+---=I~.8:.----I- ~1.:,:9~--
Auoranthene 64 34 14 56 780 13 9.7 
Pyrene 39 --r-o 28 _______ . ____ 8.4 31 520 10 __ I---~_ 
Benzo(a)anthracene Il __ 5.5 __ _ .__ f- _ 2.8 10 120 3.6 3.7 
~hrysene 9.3 4.6 2.7 8.8____ 140 3.9 8.2 
~:~~l~E:;:::: -~::~:!~ __ : -_  ~!.~_ --~ :~ ·- -j t ~~-~ ::: - 1:~-::: -:- · .• ·- ~l::::=-=-Jt.::: ~~=~-~ 
!ndeno(1.~J:c.dleY!ene _ 1-- 0.84 0.52 .. _______ 0.77 ___ . _____ _ ~~. ____ . __ . ___ 46 ___ 1---.l~~ .. _____ 4.~ ___ _ 
Dibenz(a.h)anthracene 0.15 0.11 0.14 0.49 10 0.35 1.3 ~y'~oJ~i6r!:;. -· =~~~:.!s~~==~ ~-~ =-3tf~--·=-- _-_= ---~-_.:Q~~·=0~~ --·-~ ·~~:~ ;9~~··~~- -· --.. -. _ - !~%o ~~_- -~~ :-. ~ff-_-.~ ~_ .~_=~.~~: ~~~ . 
TS ~L ____ _ _ '- __ . _ZlQ.. ___ .. _____ ._ .~~L __ ._... .. 888 __ _ _ . ____ . __ ~28 __ ._ __ ~Q~. _ ?~~ ___ _  Z~~ . 
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VEDLEGG 86 
Analyseresultater ENSYS 
(Klassifisering ved oppgraving) 
Utskrift fra database 
UTSKRIFTER FRA DATABASEN. 
VEI)LEG(} 1 : Analysedata pr. konsentrasjonsnivå. 
Her finnes ; Eks. ENSYS-analyse mellom O og 20 mglkg VY, med 
prøvenavn, 
prøvenummer, 
dato ENSYS-analyse, 
GC-analyse, 
dato GC-analyse, 
tørrstoff på prøven 
De tre sistnevnte kun for et utvalg av prøver. 
VEI)LEG(} 2 : Klassifiseringsdata pr. rute. 
Her finnes ; Eks. All informasjon om rute kalt D6, med 
ENS YS-analysen, 
dato ENSYS-analyse, 
antall m3, 
dybde i terreng, fra/til, 
deponinummer. 
NBl For :rute kalt eksempelvis 2BI betyr 2-tallet fremst at prøven er fra 
område F2. 
Deponi 00 er forurenset masse som ikke graves i denne omgang. 
Deponi 88 er masser klassifisert som rene og ikke gravd opp. 
Deponi 99 er rene masser gravd vekk, deponert på stedet. 
VEDLEGCj 3 : Klassifiseringsdata GMB. 
Her finnes ; informasjon om forurenset masse fra NSB Gardermobanen AS. 
terrateam 
Vedlagt følger en diskett med sel ve databasefilene med resultater. For å bruke 
dette må l\fSB ha databasen, versjon Norsk DExpress 1.1. 
f1n;;;~ hiS:n~ Lteam 06.12.95 
~:~lf~Ov~ 
VEDLEGG 1 
ANi\L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Pr"venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mglkg tv g/kg 
Ensys-analyse mellom O og 20 mglkg vv 
C2 001 20/09/95 
Sum volum 50m3 
03 002 20/09195 
Sum volum 50m3 
E2 003 20/09/95 
Sum volum 50m3 
G2 004 20/09/95 
Sum volum 50m3 
87 005 20/09/95 
Sum "olum 50m3 
C7 006 20/09/95 
Sum "olum 50m3 
C6 007 20/09195 
Sum volum 50m3 
07 008 20109/95 
Sum volum 50m3 
E7 009 20109/95 
Sum volum 50m3 
E6 010 20/09195 
Sum volum 50m3 
06 011 20/09/95 
Sum volum 50m3 
C2 212 20/09/95 
Sum volum 50m3 
06 07 C6 C7 012 21109195 
Sum volum 200m3 
D6 07 C6 C7 013 21/09/95 
Sum volum 200m3 
06 07 C6 C7 014 21/09/95 
Sum volum 100m3 
B4 026 25/09/95 
Sum volum 50m3 
C4 027 25/09195 
Sum volum 50m3 
C5 028 25/09195 
Sum volum SOm3 
terrateslm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06112195 Side 1 
ANi\L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prf2JVenaVn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
02 029 25/09/95 
Sum volum 50 m3 
02 030 25/09/95 
Sum "olum SOm3 
E2 031 25/09/95 
Sum volum 50m3 
E2 032 25/09/95 
Sum \folum 50m3 
03 033 25/09/95 
Sum volum 50m3 
03 034 25/09195 
Sum volum 50m3 
E3 035 25/09/95 
Sum volum 50m3 
E3 036 25/09195 
Sum volum 50m3 
E4 037 25/09/95 
Sum volum 50m3 
F1 038 26/09/95 
Sum volum 50m3 
F2 039 26/09195 
Sum volum 50m3 
14 040 26/09/95 
Sum volum SOm3 
G4 041 26/09195 
Sum volum 50m3 
H6 043 26109195 
Sum volum 50m3 
H7 045 26109195 
Sum volum 50m3 
F7 046 26109195 
Sum volum SOm3 
F8 047 26109/95 
Sum volum 50m3 
09 049 26/09195 
Sum volum SOm3 
C8 050 26109195 
Sum volum 50m3 
terrateiilm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 2 
AN)~LYSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prø'venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
F1 051 26/09195 
Sum v()lum 50 m3 
F1 052 26/09195 
Sum v()lum 50m3 
G6 062 28/09195 
Sum v4:>lum 25m3 
G5 063 28/09/95 
Sum volum 25m3 
G4 064 28/09/95 
Sum volum 25m3 
F4 065 28/09/95 
Sum volum 25m3 
F5 066 28/09195 
Sum volum 25m3 
E10 067 02/10/95 
Sum volum 25m3 
E11 068 02110/95 
Sum volum 25m3 
010 069 02110/95 
Sum volum 25m3 
011 070 02110/95 
Sum volum 25m3 
E9 077 03/10/95 
Sum 'Volum 50m3 
09 078 03/10/95 
Sum volum 50m3 
J5 K6 L7 086 05/10/95 
Sum volum 150m3 
16 J6 091 10/10/95 
Sum volum 100m3 
K7 L8 092 10/10/95 
Sum volum 100m3 
H5 15 096 11/10/95 
Sum volum 100m3 
08 09 E8 E9 098 11/10/95 
Sum volum 100m3 
08 09 E8 E9 099 11/10195 11,0 24/10/95 774 
Sum volum 100 rn3 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 3 
ANi\L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prøvenavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv glkg 
1010 104 12/10195 
Sum volum 50 m3 
E11 105 12/10195 
Sum \folum 50m3 
011 106 12110195 
Sum volum 50m3 
012 E12 109 12110195 
Sum "olum 100m3 
18 111 12110195 
Sum volum 25m3 
E10 010 115 13/10/95 
Sum volum 100m3 
E11 011 116 13110/95 
Sum volum 100m3 
J5 K5 117 16110195 
Sum volum 100m3 
K6 L6 118 16110/95 
Sum volum 100m3 
F9 G9 119 16110/95 
Sum volum 100m3 
F4 124 16110/95 
Sum volum 50m3 
J6 K6 127 17/10195 
Sum volum 100m3 
K5 131 17110195 
Sum volum 25m3 
J10 134 19/10/95 
Sum volum 25m3 
G12 F12 135 19/10195 
Sunn volum 100m3 
H7 140 19110/95 
Surn volum 25m3 
H8 G8 141 19110195 
Sum volum 50m3 
F7 142 19/10/95 
Sum volum 25m3 
J8 145 19/10195 
Sum volum 25m3 
terratf~am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 4 
AN;i~L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prøvenavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
110 146 19/10195 
Sum volum 25 m3 
<311 147 19/10/95 
Sum vCJlum 25m3 
H11 148 19/10/95 
Sum vlolum 25m3 
f 11 149 19/10/95 
Sum volum 50m3 
G11 150 19/10/95 
Sum volum 50m3 
H4 151 20/10/95 
Sum volum 25m3 
H4 152 20/10195 
Sum volum 25m3 
16 157 23/10/95 
Sum '!folum 25m3 
H5 158 23/10/95 
Sum volum 25m3 
G5 159 23/10/95 
Sum volum 25m3 
G4 F4 160 23/10/95 
Sum volum 50m3 
H2 161 23/10/95 
Sum volum 25m3 
H2 162 23/10/95 
Sum volum 25m3 
13 H3 163 23/10/95 
Sum volum 100m3 
G2 164 23/10/95 
Sum volum 50m3 
E4 E5 165 23/10/95 
Sum volum 100m3 
G2 F2 172 24110195 
Sunn volum 100m3 
G3 F3 173 24/10195 
Sum volum 100m3 
L8 L9 KS 179 25/10/95 
Sum volum 75m3 
terrate!am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 5 
AN)~L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
PrC!'venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mglkg tv g/kg 
K9 .<:10 J9 J10 180 25/10/95 
Sum vc)lum 100 m3 
.. 116 J17 K16 K17 182 25/10195 
Sum vl:>lum 100m3 
.J14 JI15 K14 K15 183 25/10195 
Sum volum 100m3 
.J16 .. 117 K16 K17 184 25/10195 
Sum volum 100m3 
J14 .J15 K14 K15 185 25/10195 
Sum volum 100m3 
J14 .J15 K14 K15 186 25/10/95 
Sum volum 100m3 
N9 188 26/10195 
Sum "olum 25m3 
N9 190 26/10/95 2,7 01/11195 852 
Sum volum 50m3 
M8 M9 194 26/10/95 
Sum 'Volum 50m3 
L7 L8 195 26/10195 
Sum volum 50m3 
N6 N7 M6 M7 196 26/10/95 
Sum volum 200m3 
L5 197 26/10/95 
Sum volum 50m3 
N7 198 26/10195 
Sum volum 50m3 
NB 199 26/10/95 
Sum volum 50m3 
M10 203 26/10/95 
Sum volum 25m3 
L9 L10 204 26/10195 
Sum volum 50m3 
K12 211 31/10/95 
Sum volum 25m3 
Ki3 215 01/11195 
Sum volum 25m3 
J12 216 01/11195 
Sum volum 25m3 
terrate;am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06112195 Side 6 
AN)~L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prø,venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
205 2'04 2E4 2E5 218 02/11/95 
Sum v()lum 100 m3 
Volum med denne konsentrasjon: 6.775m3 
Ensys-analyse mellom 20 og 200 mg/kg vv 
F5 042 26/09195 
Sum v·olum 50m3 
G6 044 26/09/95 
Sum volum 50m3 
G9 048 26/09/95 
Sum volum 50m3 
G6 G7 F6 F7 053 27/09/95 
Sum volum 100m3 
G8 G9 F8 F9 054 27/09/95 
Sum volum 100m3 
G7 058 28/09/95 
Sum "olum 25m3 
F7 059 28/09/95 
Sum volum 25m3 
F6 060 28/09/95 
Sum 'Volum 25m3 
G4 G5 F4 F5 061 28/09/95 
Sum volum 100m3 
F10 073 02/10/95 
Sum volum 25m3 
08 079 03/10/95 
Sum volum 50m3 
E9 F9 093 10/10/95 
Sum volum 100m3 
011 E11 095 10/10/95 
Sum volum 50m3 
G8 G9 100 11/10195 
Sum volum 100m3 
E10 103 12110/95 
SUlT! volum 50m3 
F11 G12 108 12110195 
Sum volum 50m3 
terrateClm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 7 
AN)~L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prøivenavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mglkg tv g/kg 
F13 Gi14 100 110 12/10/95 
Sum v()lum m3 
F5 125 16/10/95 
Sum v()lum 50m3 
G8 F8 126 16/10/95 
Sum vc:>lum 50m3 
H12 143 19/10/95 
Sum v,olum 25m3 
H12 144 19/10/95 
Sum volum 25m3 
N10 189 26/10/95 
Sum volum 50m3 
M8 M9 191 26/10/95 
Sum volum 100m3 
L7 1<7 193 26/10/95 
Sum volum 100m3 
M12 201 26/10/95 
Sum volum 50m3 
M13 202 26/10/95 
Sum volum 50m3 
G14 219 06/11/95 
Sum volum 50m3 
GMB 230 06/11/95 
Sum volum 310m3 
GMB 231 07/11/95 
Sum 'Volum 300m3 
GMB 232 08/11/95 
Sum volum 150m3 
GMB 233 08/11/95 
Sum volum 140m3 
GMB 234 09/11/95 
Sum volum 190m3 
2B1 282 2C1 2C2 235 09/11/95 
Sum volum 100m3 
283 2C3 236 09/11/95 
Sum volum 50m3 
201 237 09/11/95 
Sum volum 25m3 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 8 
AN)lL YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prøvenavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
203 21E3 238 09/11/95 
Sum volum 50 m3 
Volum med denne konsentrasjon: 2.915 m3 
Ensys-analy:se mellom 200 og 1000 nlglkg vv 
G11 F1 1 072 02110/95 
Sum vl)lum SOm3 
H8 113 074 03/10/95 
Sum v,olum 50m3 
010 E:10 094 10/10/95 
Sum volum 50m3 
F8 129 17/10/95 
Sum volum 50m3 
KS 133 17/10/95 
Sum volum 50m3 
15 153 20/10/95 
Sum volum 50m3 
15 166 23/10195 
Sum "olum 50m3 
H4 167 23/10/95 
Sum '!olum 50m3 
L8 192 26/10/95 860,0 01/11/95 730 
Sum volum 50m3 
N11 200 26/10/95 
Sum 'Volum 50m3 
113 H13 210 31/10/95 
Sum volum 50m3 
Volum med denne konsentrasjon: 550m3 
Ensys-anallyse mellom 1000 og 5000 mglkg vv 
111 J11 016 22/09/95 
Sum volum 50m3 
K8 J8 017 22109195 
Sum volum 50m3 
H12 G12 071 02110195 
Sum volum 50m3 
H9 19 075 03110/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06112195 Side 9 
ANA~L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Prøvenavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
Sum volum 50m3 
G10 H10 076 03/10/95 
Sum vOllum 50m3 
F9 F'10 F11 088 09/10/95 1.300,0 13/10/95 848 
Sum vCllum 75m3 
F12 012 089 09/10/95 640,0 13/10195 813 
Sum v()lum 50m3 
F7 097 11,(10/95 
Sum volum 50m3 
F11 G12 107 12110/95 
Sum vfJlum 50m3 
K7 L.7 130 17/10/95 
Sum vlolum 100m3 
H15 175 24/10/95 
Sum volum 50m3 
K12 '<13 L12 178 24/10/95 
Sum volum 150m3 
F14 187 26/10195 470,0 01111/95 853 
Sum volum 50m3 
F15 213 01/11/95 
Sum "olum 50m3 
H14 G13 217 01/11/95 
Sum "olum 100m3 
F15 222 06/11/95 
Sum volum 50m3 
H15 225 06/11/95 
Sum 'Volum 50m3 
H16 226 06111/95 
Sum volum 50m3 
Volum med denne konsentrasjon: 1.125m3 
Ensys-anallyse mellom 5000 og ,..., mg/kgvv 
L9 K9 015 22109/95 
Sum volum 50m3 
H9 H10 G10 018 22109195 
Sum volum 75m3 
J7 17 019 22109/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 10 
ANJ\.L YSEDA TA PR. KO'NSENTRASJONSNIV Å 
Pr",venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv g/kg 
Sum vt)lum som3 
18 I!~ 020 22/09/95 
Sum vlolum 50m3 
J9 JI10 021 22/09/95 
Sum v,olum SOm3 
H11 022 22109/95 
Sum volum 25m3 
17 ,17 023 22109/95 
Sum volum SOm3 
18 .J8 024 22/09195 
Sum volum SOm3 
K8 IK9 025 22/09/95 
Sum volum 50m3 
G9 055 27/09/95 
Sum volum 25m3 
F8 056 28/09/95 
Sum volum 25m3 
G8 057 28109195 
Sum volum 25m3 
J7 080 04/10/95 
Sum 'Volum 25m3 
K8 081 04/10/95 
Sum volum 25m3 
H9 G10 082 05/10/95 
Sum volum 100m3 
H10 19 083 05110195 7.200,0 13/10195 807 
Sum volum 100m3 
H9 G10 084 05/10195 
Sum volum 100m3 
H10 19 085 05110/95 
Sum volum 100m3 
18 J7 J8 K8 087 05/10/95 15.513,0 12110195 596 
K9 250m3 
Sum volum 
18 J7 J8 K8 239 05/10195 13.000,0 13/10195 596 
K9 250m3 
Sum volum 
G11 H12 090 09110195 
terratealm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06112195 Side 11 
ANi\L YSEDA TA PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
Pr"venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mglkg tv glkg 
Sum vtolum 50m3 
m 101 12/10/95 4.000,0 24/10/95 813 
Sum volum 50m3 
F6 102 12/10/95 
Sum volum 50m3 
110 112 12110195 
Sum volum 50m3 
111 113 12110195 
Sum volum 50m3 
H9 19 114 12/10195 
Sum volum 100m3 
K7 1L7 120 16/10195 
Sum volum 100m3 
J6 121 16/10195 
Sum "olum 50m3 
G4 122 16/10/95 
Sum "olum 50m3 
G5 123 16/10195 
Sum volum 50m3 
G8 128 17110195 
Sum volum 50m3 
G6 G7 132 17/10195 
Sum 'Volum 100m3 
113 114 136 19110195 
Sum volum 100m3 
K10 137 19110/95 
Sum volum 50m3 
K10 138 19110/95 
Sum volum 50m3 
111 139 19/10/95 
Sum volum 50m3 
H6 154 20/10/95 
Sum volum 50m3 
16 155 20/10195 
Sum volum 50m3 
L10 L11 156 20/10/95 
Sum volum 100m3 
L11 L12 168 23110195 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06/12/95 Side 12 
AN1\L YSEDAT A PR. KONSENTRASJONSNIVÅ 
P rc1,venavn Prøvenr Dato Ensys GC-analyse Dato GC Tørrstoff 
mg/kg tv glkg 
Sum volum 100m3 
M12 169 23/10195 
Sum vlolum 50m3 
1K13 170 23/10195 
Sum volum SOm3 
114 171 23110195 
Sum volum 50m3 
G14 174 24/10195 
Sum volum 50m3 
L7 ILB 176 24110195 
Sum volum 100m3 
M8 M9 177 24110/95 
Sum volum 100m3 
J16 J17 K16 K17 181 25110195 
Sum volum 100m3 
L10 206 30/10195 
Sum volum 50m3 
L12 207 30/10/95 
Sum 'Volum 50m3 
K11 208 30/10/95 
Sum volum 50m3 
113 H13 209 31/10195 
Sum volum 50m3 
G15 214 01111195 
Sum volum 50m3 
G15 220 06/11/95 
Sum volum 50m3 
F14 221 06/11/95 
Sum volum 50m3 
J15 223 06/11195 
Sum volum 50m3 
116 224 06/11/95 
Sum volum 50m3 
H17 117 227 06/11195 
Sum volum 50m3 
VollJIm med denne konsentrasjon: 3.775m3 
TotCillt volum: 15.140 m3 
terrateeim Norsk Miljøteknologisk Senter AS 06112195 Side 13 
VEDLEGG 2 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
En sys-analyse Dato Ensys 
mg/kg vv 
Rute 
281 
mellom 20 og 200 09/11/95 
282 
mellom 20 og 200 09/11/95 
283 
mellom 20 og 200 09/11/95 
2C1 
mellom 20 og 200 09/11/95 
2C2 
mellom 20 og 200 09/11/95 
2C3 
mellom 20 og 200 09/11/95 
20'1 
mellom 20 og 200 09/11/95 
203 
mellom 20 og 200 09/11/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Dybde fra 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
04/12/95 
1 
1 
1 
1 
1 
Deponi 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
Side 1 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
204 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom o og 
205 
mellom o og 
2E3 
Dato Ensys 
20 02111/95 
20 02111/95 
mellom 20 og 200 09/11/95 
2E4 
mellom o og 20 02/11/95 
2E5 
mellom o og 20 02/11/95 
84 
mellom o og 20 25/09/95 
87 
mellom o og 20 20109/95 
C2 
tenrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 3 4 
25 3 4 
25 o 1 
25 3 4 
25 3 4 
50 o 2 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
88 
88 
88 
88 
88 
99 
99 
Side 2 
KLASSIFISERINGSDA TA pr .RUTE 
C4 
CS 
CS 
C7 
Ens ys-analyse 
mg/kg vv 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
Dato Ensys 
20 20/09/95 
20 20/09/95 
20 25/09/95 
20 25109195 
20 20109/95 
20 21/09/95 
20 21/09/95 
20 21/09/95 
20 20/09/95 
tenateam I~orsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 o 2 
50 o 2 
50 o 2 
50 o 2 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
50 o 2 
04/12/95 
Deponi 
88 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
Side 3 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
C8 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
0 10 
mellom o og 
Dato Ensys 
20 21/09/95 
20 21/09/95 
20 21/09/95 
20 26/09/95 
20 02/10/95 
mellom 200 og 1000 10/10/95 
mellom o og 20 12110/95 
mellom o og 20 13/10/95 
011 
mellom o og 20 02110/95 
terl'ateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
50 o 2 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 o 1 
04112195 
Deponi 
99 
99 
99 
99 
99 
12 
99 
88 
99 
Side 4 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 20 og 200 10/10/95 
mellom o og 20 12/10/95 
m(~lIom o og 20 13/10/95 
012 
mellom o og 20 12/10/95 
02 
mellom o og 20 25/09/95 
mellom o og 20 25/09/95 
03 
mellom o og 20 20/09/95 
mellom o og 20 25/09/95 
mellom o og 20 25/09/95 
06 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde floa 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
04112195 
Deponi 
02 
99 
88 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
Side 5 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
07 
DS 
Ens}/'s-analyse 
m~J/kg w 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
Dato Ensys 
20 20109195 
20 21/09195 
20 21/09195 
20 21109/95 
20 20/09/95 
20 21/09/95 
20 21/09/95 
20 21/09/95 
mellom 20 og 200 03/10/95 
mellom o og 20 11/10/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
50 o 2 
25 4 5 
04112195 
Deponi 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
02 
99 
Side 6 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
09 
Ensy's-analyse 
mn/kg VY 
møllom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
Dato Ensys 
2011/10/95 
20 26/09/95 
20 03/10/95 
20 11/10/95 
20 11/10/95 
E10 
mellom o og 20 02110/95 
mellom 200 og 1000 10/10195 
mellom 20 og 200 12/10/95 
mellom o og 20 13/10/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 5 6 
50 o 2 
50 o 2 
25 4 5 
25 5 6 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
04/12/95 
Deponi 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
12 
02 
88 
Side 7 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
E11 
Ens~'s-analyse 
mn/kg w 
Dato Ensys 
mellom o og 20 02/10/95 
mellom 20 og 200 10/10/95 
mellom o og 20 12/10/95 
mellom o og 20 13/10/95 
E12 
mellom o og 20 12/10/95 
E2 
meliom o og 20 20109/95 
mellom o og 20 25/09/95 
mellom o og 20 25/09/95 
E3 
mE~lIom o og 20 25/09/95 
terratE~am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 o 2 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 2 4 
04/12/95 
Deponi 
99 
02 
99 
88 
99 
99 
99 
99 
99 
Side 8 
KLASSIFISERINGSDATA pr .RUTE 
E4 
ES 
E6 
E7 
ES 
E.9 
Ens.ys-analyse 
mg/kg w 
meliOim o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mellom o og 
mE~IIom o og 
mellom o og 
mellom o og 
Dato Ensys 
20 25/09/95 
20 25/09/95 
20 23/10/95 
20 23/10/95 
20 20/09195 
20 20109195 
20 11/10/95 
20 11/10/95 
terra1team Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 2 4 
50 o 2 
50 o 2 
25 4 5 
25 5 6 
04/12/95 
Deponi 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
Side 9 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
F1 
Ens:vs-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom o og 20 03/10/95 
mellom 20 og 200 10/10/95 
mellom o og 20 11/10/95 
mellom o og 20 11/10/95 
mellom o og 20 26/09/95 
mel lom o og 20 26/09/95 
mellom o og 20 26/09/95 
F10 
20 og 200 02/10/95 
mE~lIom 1000 og 5000 09/10/95 
F11 
terrab~am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 o 2 
50 2 4 
25 4 5 
25 5 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 o 1 
25 1 2 
04/12/95 
Deponi 
99 
12 
99 
99 
99 
99 
99 
02 
04 
Side 10 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ens;ys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 200 og 1000 02/10/95 
mellom 1000 og 5000 09/10/95 
mellom 1000 og 5000 12/10/95 
mellom 20 og 200 12/10/95 
mel lom o og 20 19/10/95 
F12 
mellom 1000 og 5000 09/10/95 
me,lIom o og 20 19/10/95 
F13 
ml~\lom 20 og 200 12/10/95 
F14 
mellom 1000 og 5000 26/10/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde f.'a 
25 o 1 
25 1 2 
25 2 3 
25 3 4 
50 4 6 
25 1 2 
50 4 6 
50 o 2 
50 o 2 
04/12/95 
Deponi 
01 
04 
12 
02 
88 
04 
88 
02 
12 
Side 11 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
F15 
F2 
F3 
F4 
Ens:vs-analyse 
mg/kg w 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
- 06/11/95 
mellom 1000 og 5000 01/11/95 
mellom 1000 og 5000 06/11/95 
mellom o og 20 26/09/95 
mellom o og 20 24/10/95 
mellom o og 20 24/10/95 
mellom 20 og 200 28/09/95 
o og 20 28/09/95 
o og 20 16/10/95 
terratE~am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
50 o 2 
50 2 4 
50 o 2 
50 4 6 
50 4 6 
25 o 1 
25 1 2 
50 4 6 
04112195 
Deponi 
00 
00 
00 
99 
88 
88 
05 
99 
88 
Side 12 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
F5 
F6 
F7 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom o og 20 23/10/95 
mellom 20 og 200 26/09/95 
mellom 20 og 200 28/09/95 
mellom o og 20 28/09/95 
mellom 20 og 200 16/10/95 
mellom 20 og 200 27/09/95 
mellom 20 og 200 28/09/95 
mellom 5000 og - 12/10/95 
møllom o og 20 26/09/95 
tel'ratE~am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 6 7 
50 o 2 
25 o 1 
25 1 2 
50 4 6 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
88 
02 
05 
99 
11 
05 
02 
07 
99 
Side 13 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
F8 
F9 
Ens;ys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 20 og 200 27/09/95 
mellom 20 og 200 28/09/95 
mellom 1000 og 5000 11/10/95 
mellom o og 20 19/10/95 
mellom O og 20 26/09/95 
mellom 20 og 200 27/09/95 
mellom 5000 og - 28/09/95 
meUom 20 og 200 16/10/95 
mellom 200 og 1000 17/10/95 
meilom 20 og 200 27/09/95 
terratenm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
25 6 7 
60 o 2 
25 o 1 
25 1 2 
25 4 5 
50 5 7 
25 o 1 
04112195 
Deponi 
05 
02 
07 
88 
99 
05 
11 
11 
01 
05 
Side 14 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 1000 og 5000 09/10/95 
mellom 20 og 200 10/10/95 
mellom o og 20 16/10/95 
G10 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom 1000 og 5000 03/10/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
G11 
mellom 200 og 1000 02/10/95 
mellom 5000 og - 09/10/95 
tenate;lIm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 2 4 
25 o 1 
25 1 2 
04/12/95 
Deponi 
04 
12 
88 
11 
01 
04 
10 
01 
11 
Side 15 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom o og 20 19/10/95 
mellom o og 20 19/10/95 
G12 
mellom 1000 og 5000 02110/95 
mellom 1000 og 5000 09/10/95 
mellom 1000 og 5000 12/10/95 
mellom 20 og 200 12/10/95 
mellom o og 20 19/10/95 
mellom 1000 og 5000 01/11/95 
G14 
mellom 20 og 200 12110/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 6 1 
50 4 6 
25 o 1 
25 1 2 
25 2 3 
25 3 4 
50 4 6 
50 o 2 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
88 
88 
04 
04 
12 
02 
88 
12 
02 
Side 16 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensl's-analyse 
m~~/kg vv 
mellom EiOOO og 
Dato Ensys 
- 24/10/95 
mellom 20 og 1000 06/11/95 
G15 
mellom 5000 og - 01/11/95 
mellom 5000 og - 06/11/95 
G2 
mellom o og 20 20/09/95 
mellom o og 20 23/10/95 
mellom o og 20 24/10/95 
G3 
mel lom o og 20 24/10/95 
G4 
mellom o og 20 26/09/95 
terrate,lm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 o 2 
50 2 4 
50 o 2 
50 2 4 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 4 6 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
07 
00 
00 
00 
99 
99 
88 
88 
99 
Side 17 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
G5 
G6 
Ensys-analyse 
mn/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 20 og 200 28/09/95 
mt~lIorn O og 20 28/09/95 
mellom !5000 og - 16/10/95 
mellom O og 20 23/10/95 
mella m 20 og 200 28/09/95 
mellom O og 20 28/09/95 
mellom 5000 og - 16/1 0/95 
mellom O og 20 23/10/95 
mellom 20 og 200 26/09/95 
mellom 20 og 200 27/09/95 
terr<ate~lm N,orsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
Dybde fra 
o . 1 
1 2 
4 6 
6 7 
o 1 
1 2 
4 6 
6 7 
o 2 
o 1 
04112195 
Deponi 
05 
99 
07 
88 
05 
99 
07 
88 
02 
05 
Side 18 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
G7 
G8 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom o og 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
20 28/09/95 
- 17/10/95 
mellom 20 og 200 27/09/95 
mellom 20 og 200 28/09/95 
mellom 5000 og - 17/10/95 
mellom 20 og 200 27/09/95 
mellom 5000 og - 28/09/95 
mE~lIom 20 og 200 11/10/95 
20 og 200 16/10/95 
tenatoam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 1 2 
50 2 4 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
25 4 5 
04112195 
Deponi 
99 
07 
05 
05 
07 
05 
11 
12 
11 
Side 19 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
G9 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom 5000 og 
mellom O og 
Dato Ensys 
- 17/10/95 
20 19/10/95 
mellom 20 og 200 26/09/95 
rnellom 20 og 200 27/09/95 
mellom 5000 og - 27/09/95 
mellom 20 og 200 11/10/95 
mellom O og 20 16/10/95 
GMB 
mellom 20 og - 06/11/95 
mellom 20 og - 07/11/95 
mE~lIom 20 og - 08/11/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 5 7 
25 6 7 
50 o 2 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
310 o o 
300 o o 
150 o o 
04112195 
Deponi 
07 
88 
02 
05 
11 
12 
88 
12 
12 
12 
Side 20 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom 20 og 
mellom 20 og 
H10 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
- 08/11/95 
- 09/11/95 
- 22/09/95 
mellom 1000 og 5000 03/10/95 
mell om 5000 og - 05/10/95 
mell om 5000 og - 05/10/95 
H1 1 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom O og 20 19/10/95 
H12 
mE~lIom 1000 og 5000 02110/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
140 o o 
190 o o 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 2 4 
25 o 1 
25 6 7 
25 o 1 
04/12/95 
Deponi 
01 
01 
11 
01 
04 
10 
07 
88 
04 
Side 21 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 5000 og - 09/10/95 
mellom 20 og 200 19/10/95 
mellom 20 og 200 19/10/95 
H13 
mell om 5000 og - 31/10/95 
mellom 200 og 1000 31/10/95 
H14 
mellom 1000 og 5000 01/11/95 
H15 
mellom 1000 og 5000 24/10/95 
mellom 1000 og 5000 06/11/95 
H16 
mellom 1000 og 5000 06/11/95 
terratealm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
Dybde fra 
1 2 
2 3 
3 4 
2 3 
3 4 
o 2 
o 2 
2 4 
2 4 
04/12/95 
Deponi 
11 
11 
11 
10 
10 
12 
12 
00 
00 
Side 22 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
H17 
Ensys-an alyse 
mg/kg vv 
mellom 5000 og 
H2 
mellom o og 
mellom o og 
H3 
mellom o og 
H4 
mellom o og 
mellom o og 
Dato Ensys 
- 06/11/95 
20 23/10/95 
20 23/10/95 
20 23/10/95 
20 20/10/95 
20 20/10/95 
mellom 200 og 1000 23/10/95 
HS 
o og 20 11/10/95 
terrat.~am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 o 1 
25 2 3 
25 3 4 
50 2 4 
25 2 3 
25 3 4 
50 4 6 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
00 
99 
99 
99 
99 
99 
01 
99 
Side 23 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
H6 
H7 
H8 
H9 
Ensys-analyse 
mg/kg VY 
mellom o og 
mellom O og 
mellom 5000 og 
mellom O og 
mellom o og 
Dato Ensys 
20 23/10/95 
20 26/09/95 
- 20/10/95 
20 26/09/95 
20 19/10/95 
mel lom 200 og 1000 03/10/95 
mellom o og 20 19/10/95 
mellom 5000 og - 22109/95 
melllom 1000 og 5000 03/10/95 
tertrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 6 7 
50 o 2 
50 2 4 
50 o 2 
25 6 7 
25 1 2 
25 6 7 
25 o 1 
25 1 2 
04/12/95 
Deponi 
88 
99 
08 
99 
88 
01 
88 
11 
01 
Side 24 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
110 
111 
113 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
rnellom 5000 og 
mellom O og 
Dato Ensys 
- 05/10/95 
- 05/10/95 
- 12110/95 
- 12/10/95 
20 19/10/95 
mellom 1000 og 5000 22/09/95 
mellom 5000 og - 12/10/95 
mellom 5000 og - 19/10/95 
mellom 5000 og - 19/10/95 
terrate;am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
50 2 4 
50 4 6 
50 2 4 
25 6 7 
25 o 1 
50 2 4 
50 4 6 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
04 
10 
07 
11 
88 
04 
07 
08 
08 
Side 25 
KLASSIFISERINGSDA TA pr .RUTE 
114 
116 
117 
13 
14 
15 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
- 31/10/95 
mellom 200 og 1000 31/10/95 
mellom 5000 og - 19/10/95 
mellom 5000 og - 23/10/95 
rnellom 5000 og - 06/11/95 
mellom 5000 og - 06/11/95 
mellom o og 20 23/10/95 
mellom o og 20 26/09/95 
mollom o og 20 11/10/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 2 3 
25 3 4 
50 o 2 
50 2 4 
50 2 4 
25 o 1 
50 2 4 
50 o 2 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
10 
10 
08 
08 
00 
00 
99 
99 
99 
Side 26 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
16 
17 
18 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 200 og 1000 20/10/95 
mellorn 200 og 1000 23/10/95 
mellom o og 20 10/10/95 
mellom 5000 og - 20/10/95 
rnellom o og 20 23/10/95 
mellom 5000 og - 22109195 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom 5000 og - 22109195 
mollom 5000 og - 22109/95 
terrate!am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
25 6 7 
25 o 1 
25 1 2 
25 o 1 
25 1 2 
04112195 
Deponi 
01 
01 
99 
08 
88 
12 
11 
12 
11 
Side 27 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
19 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 200 og 1000 03/10/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mellom 5000 og - 12110/95 
mellom O og 20 12110/95 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom 1000 og 5000 03/10/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mE~lIom 5000 og - 12/10/95 
J10 
terratE!am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 1 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
50 2 4 
50 4 6 
04/12/95 
Deponi 
01 
04 
04 
88 
12 
01 
04 
10 
07 
Side 28 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
J11 
J12 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mE~lIorn 5000 og 
mellom O og 
mellom O og 
Dato Ensys 
- 22/09/95 
20 19/10/95 
20 25/10/95 
mellom 1000 og 5000 22/09/95 
mellom O og 20 01/11/95 
J14 
mellom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
J15 
mellom o og 20 25/10/95 
ter.'ateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 o 1 
25 6 7 
25 6 7 
25 o 1 
25 6 7 
25 1 2 
25 o 1 
25 2 3 
25 1 2 
04112195 
Deponi 
08 
88 
88 
04 
88 
88 
99 
88 
88 
Side 29 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
J16 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom o og 
mellom o og 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
20 25/10/95 
20 25/10/95 
- 06/11/95 
mellom 5000 og - 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
J17 
mellom 5000 og - 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
J5 
terratenm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 o 1 
25 2 3 
50 2 4 
25 o 2 
25 2 3 
25 4 5 
25 o 2 
25 2 3 
25 4 5 
04112195 
Deponi 
99 
88 
00 
00 
88 
88 
00 
88 
88 
Side 30 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
J6 
J7 
J8 
Ensys-analyse 
mg/kg w 
mellorn o og 
o og 
mellom O og 
mellom 5000 og 
mellom O og 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
mel lom 5000 og 
Dato Ensys 
20 05/10/95 
20 16/10/95 
20 10/10/95 
- 16/10/95 
20 17/10/95 
- 22/09/95 
- 22/09/95 
- 04/10/95 
- 05/10/95 
terrate~lm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 o 2 
50 2 4 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
25 o 1 
25 1 2 
25 1 2 
50 2 4 
04/12/95 
Deponi 
99 
99 
99 
07 
88 
12 
11 
10 
04 
Side 31 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom 1000 og 5000 22109/95 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mellom O og 20 19/10/95 
J9 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom O og 20 25/10/95 
K10 
mellom 5000 og - 19/10/95 
meUom 5000 og - 19/10/95 
. mellom O og 20 25/10/95 
K11 
terrale,am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 o 1 
25 1 2 
50 2 4 
25 6 7 
25 o 1 
25 6 7 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
04112195 
Deponi 
10 
11 
04 
88 
08 
88 
08 
08 
88 
Side 32 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom 5000 og 
K12 
Dato Ensys 
- 30/10/95 
mellom 1000 og 5000 24/10/95 
mellom o og 20 31/10/95 
K13 
mellom 5000 og - 23/10/95 
mellom 1000 og 5000 24/10/95 
rn~allom o og 20 01/11/95 
K14 
mellom o og 20 25/10/95 
meUom o og 20 25/10/95 
mellom o og 20 25/10/95 
K15 
terrat:e~.m Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 4 6 
50 o 2 
25 6 7 
50 2 4 
50 o 2 
25 6 7 
25 1 2 
25 o 1 
25 2 3 
04/12/95 
Deponi 
10 
08 
88 
08 
08 
88 
88 
99 
88 
Side 33 
KLASSIFISERING.SDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom o og 20 25/10/95 
mellom o og 20 25/1 0195 
mellom o og 20 25/10/95 
K16 
mellom 5000 og - 25/10/95 
rnHllom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
K17 
nlElliom 5000 og - 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
KS 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 1 2 
25 o 1 
25 2 3 
25 o 2 
25 2 3 
25 4 5 
25 o 2 
25 2 3 
25 4 5 
04112195 
Deponi 
88 
99 
88 
00 
88 
88 
00 
88 
88 
Side 34 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
K6 
K7 
Ensys-analyse 
mg/kg w 
mellom o og 
mellom o og 
Dato Ensys 
20 16/10/95 
20 17/10/95 
mellom 200 og 1000 17/10/95 
mellom o og 20 05/10/95 
mellom o og 20 16/10/95 
mellom o og 20 17/10/95 
mellom O og 20 10/10/95 
mellom 5000 og - 16/10/95 
mE~lIom 1000 og 5000 17/10/95 
20 og 200 26/10/95 
terrat4!am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
25 6 7 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 4 6 
04112195 
Deponi 
99 
88 
01 
99 
99 
88 
99 
07 
07 
02 
Side 35 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
K8 
K9 
Ensys-analyse 
mg/kg w 
Dato Ensys 
mellom 1000 og 5000 22/09/95 
meHom 5000 og - 22/09/95 
- 04/10/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
rnellom 5000 og - 22/09/95 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom 5000 og - 05/10/95 
mellom O og 20 25/10/95 
terrate:am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
25 
Dybde fra 
o 1 
1 2 
1 2 
2 4 
6 7 
o 1 
1 2 
2 4 
6 7 
04112195 
Deponi 
10 
08 
04 
04 
88 
12 
08 
04 
88 
Side 36 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
L10 
L11 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
mellom 5000 og 
mellom O og 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
mellom 5000 og 
L12 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
- 20/10/95 
20 26/10/95 
- 30/10/95 
- 20/10/95 
- 23/10/95 
- 23/10/95 
mellom 1000 og 5000 24/10/95 
me,lIom 5000 og - 30/10/95 
terrate'am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 o 2 
25 6 7 
50 4 6 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 2 4 
50 o 2 
50 4 6 
04/12/95 
Deponi 
07 
88 
10 
07 
08 
04 
08 
08 
07 
Side 37 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
L5 
L6 
L7 
L8 
IEnsys-analyse 
mg/kg vv 
mellom o og 
mellom O og 
mellom O og 
mellom 5000 og 
Dato Ensys 
20 26/10/95 
20 16/10/95 
20 05/10/95 
- 16/10/95 
mellom 1000 og 5000 17/10/95 
mell,om 5000 og - 24/10/95 
mellom 20 og 200 26/10/95 
mellom O og 20 26/10/95 
mellom O og 20 10/10/95 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
50 2 4 
50 o 2 
50 2 4 
50 4 6 
50 2 4 
50 4 6 
25 6 7 
50 o 2 
04112195 
Deponi 
88 
99 
99 
07 
07 
07 
02 
88 
99 
Side 38 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg w 
mell om 5000 og 
mellom O og 
Dato Ensys 
- 24/10/95 
20 25/10/95 
mellom 200 og 1000 26/10/95 
mellom o og 20 26/10/95 
L9 
mellom 5000 og - 22/09/95 
mellom O og 20 25/10/95 
mellom O og 20 26/10/95 
M10 
mellom o og 20 26/10/95 
M1 1 
mellom 5000 og 
terrate:am Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 2 4 
25 6 7 
50 4 6 
25 6 7 
25 o 1 
25 6 7 
25 6 7 
25 6 7 
50 4 6 
04112195 
Deponi 
07 
88 
12 
88 
12 
88 
88 
88 
04 
Side 39 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
M12 
mellom 5000 og - 23/10/95 
mellom 20 og 200 26/10/95 
M13 
mellom 20 og 200 26/10/95 
MS 
mellom o og 20 26/10/95 
M7 
mellom o og 20 26/10/95 
M8 
mellom 5000 og - 24/10/95 
mellom 20 og 200 26/10/95 
mellom O og 20 26/10/95 
M9 
mellom 5000 og - 24/10/95 
terrate;im Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
Dybde fra 
2 
o 
o 
2 
2 
2 
4 
6 
2 
04112195 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
6 
7 
4 
Deponi 
08 
05 
05 
88 
88 
04 
88 
88 
04 
Side 40 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellorn 20 og 200 26/10/95 
mellom o og 20 26/10/95 
N10 
mellom 20 og 200 26/10/95 
N11 
mellom 200 og 1000 26/10/95 
N6 
mellom o og 20 26/10195 
N7 
mellom o og 20 26/10/95 
mellom o og 20 26/10/95 
N8 
mellom o og 20 26/10195 
terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
50 4 6 
25 6 7 
50 o 2 
50 o 2 
50 2 4 
50 2 4 
50 o 2 
50 o 2 
04/12/95 
Deponi 
88 
88 
02 
12 
88 
88 
99 
99 
Side 41 
KLASSIFISERINGSDATA pr.RUTE 
NS 
xx 
Ensys-analyse 
mg/kg vv 
Dato Ensys 
mellom o og 20 26/10/95 
mellom o og 20 26/10/95 
mellom 5000 og - 10/10/10 
mellom 5000 og - 10/10/10 
terratellm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 
m3 Dybde fra 
25 6 7 
50 4 6 
300 o 7 
350 o 7 
04112195 
Deponi 
88 
88 
11 
10 
Side 42 
VEDLEGG 3 
KLASSIFISERINGSDA TA GMB AS 
Ensys-analyse Dato Ensys m3 Deponi 
mg/kg w 
Rute 
GMB 
mellom 20 og - 06/11/95 310 12 
mellom 20 og - 07/11/95 300 12 
mellom 20 og - 08/11/95 150 12 
mellom 20 og 
-
08/11/95 140 01 
mellom 20 og - 09/11/95 190 01 
terratealm Norsk Miljøteknologisk Senter AS 04/12/95 Side 1 
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